" Crolles, le 9 juin 2020

CROLLES
Monsieur WORMSER

392 avenue de la Résistance

38920 CROLLES

Nos réf. : DST/BE/40-2020

Affaire suivie par Arnaud Vincent

Objet : votre demande de documents

Monsieur,

Pour faire suite & votre demande de transmission de documents et suite a I'avis de la CADA, je vous
prie de trouver en piéces jointes :

1) la copie des analyses
2) la copie de votre premiére demande

Les plans sous format électronique, des travaux prévus sur les réseaux secs dans le secteur de la place
de la Liberté vous parviendront par mail dans un second temps.

Espérant avoir répondu a vos attentes, je vous prie d’agréer, Monsieur, 'expressjon de mes salutations
les meilleures.

Philippe LORIN{['EE

-

Maire de Crall&s' CR

Mairie de Crolles - BP 11 - 38921 Crolles Cedex - Tél. : 04 76 08 04 54 - Fax : 04 76 08 88 61
bienvenue@ville-crolles.fr - www.ville-crolles.fr






ABIOLAB-ASPOSAN

contact@asposan.fr - www asposan fr » siret 802 775 361 00016

Préservans la santé humaine

RAPPORT D'ANALYSES N° 19-30396-006 -vo

La reproduction de ce rapport n'est aularisée que sous sa forme inlégrale

Laboratoire d'analyses environnementales et alimentaires

MAIRIE DE CROLLES
a l'attention de SERVICE TECHNIQUE

Place de la Mairie
38920 CROLLES

Code client : 292

TYPE D'ANALYSE : HAP+ METOX

60 allée Saint-Exupery - Inovallée » 38330 Montbonnot-Samt-Martin « Tél 04 76 90 43 48 - fax 04 76 90 34 14

Accréditation COFRAC - section ESSAIS - accréditation n® 1-5822 - portée disponible sur WWW COFRAC FR

Client : MAIRIE DE CROLLES Prélévement effectué le : 25/07/2019 a 07:45
Vos Réf / Commande : /EN190023 Par : Julien Trignat
Commune : Crolles
Lieu de prélévement : Hagger En présence de :
Point de prélévement : Aval
Origine de I'eau : Observations In Situ :
Mode de traitement :
Nature de I'échantillon : Eaux usées |importance des plules dans les 10 jours précédents : Néant
Date / heure de mise en analyse de I'échantilion : 25/07/2019 13:27 Echantillon réceptionné le : 25/07/2019 11:02
Température a réception {°C) : 6.2
Le prélevement a été réalisé sous accréditation COFRAC selon ja norme FD T90-523-2
8 Paramétre Résultat Unité Dale d'analyse Méthode Seulde | Valeurs
"g quanlification guides
O [Minéralisation & I'eau régale Fait 25/07/2019 NF EN ISO 15587-1
O |Arsenic (As) <0,005 mag/l 31/07/2019 NF EN ISO 11885 0,005
O |cadmium (Cd) <0,0005 mgil 31/07/2019 NF EN ISO 11885 0,0005
O |Chrome (Cr) 0,003 mgfl 31/07/2019 NF EN ISO 11885 0.002
O |Cuivre (Cu) <0,010 mgf! 31/07/2019 NF EN ISO 11885 0,010
O |Fer(Fe) 0,34 mght 31/07/2019 NF EN ISO 11885 0,010
Lithium (Li) <0,050 magf! 01/08/2019 NF EN ISO 11885 0,050
O [Mercure (Hg) <0,10 pght 26/07/2019 NF EN 1SO 17852 0,10
O |Nickel (Ni) <0,005 magfl 31/07/2019 NF EN ISO 11885 0,005
O |Plomb (Pb) 0,003 mag/l 31/07/2019 NF EN ISO 11885 0,002
O |sélénium (Se) <D,005 mgft 31/07/2019 NF EN |SO 11885 0,005
O |zinc (zn) 0,037 magfl 31/07/12019 NF EN ISO 11885 0,010
Famille des HAP
O |Fluoranthéne [1] 25 ng/l 30/07/2019 NF T90-115 5
O [Benzo (b) fluoranthéne [2] <5 ng/l 30/07/2019 NF T80-115 5
O |Benzo (k) fluoranthéne [3] <5 ng/l 30/07/2019 NF T90-115 5
O [Benzo (a) pyréne [4] <5 ng/l 30/07/2019 NF T90-115 5
O [Benzo (ghi) péryléne [5] <5 ng/t 30/07/2019 NF T90-115 5
O |indéno (123cd) pyréne [6] <5 ng/! 30/07/2019 NF T90-115 5
Total HAP 2+3+5+6 quantifiés NA ngfl 30/07/2019 NF T90-115
Total des 6 HAP quantifiés 25 ng/l 30/07/2019 NF T90-115
Les paramélres idenlifiés par * dépassent las valeurs guides fixées
Florence Cartier-Millon )
Direclrice des laboratoires S - ‘]L e
Signataire habilité - _z:{:ui-“

-MAIRIE DE CROLLES- Mr VINCENT 38920 CROLLES
-MAIRIE DE CROLLES- Mme MARITANO 38920 CROLLES

Copie envoyée a

Note d'infor surles ré : Les résultals ne se rapportent qu'a I'échantifion soumis a 'analyse
Abréviabons utiisées UFC  Unité formant colomie. NPP Nombre le Plus Probable. ST Analyse réalisée par un sous-traitant. MS matiéres séches

NA  Pourun aun tolal de celte mention signifie qu'aucune molécule n'a é1é quantifiee
Les valeurs des imites el réfé de qualilé sont dans [unité du 8
Seules certaines PP dans ce sont couverles par 'accrédialion. Elles sont identifiées par la symbole O Seules les déclarations.

de confonmilé portant sur des analyses réalisées dans leur tolalité sous
1l N'a pas été lenu compte explicitement de lincertiuda associda au résultat

Toules données complémentaires cancernant las résultats peuvent #lre communiquées 3 la suite d'une demanda écnte

~ Nombre estime (Cas partculier de 14 2 colonies interpréter e résuitat camme ‘Les micro-orgamismes sont présents dans le voluma étudia”

sonl h

cofrac

ESSA

Date ’gdition
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ABIOLAB-ASPOSAN

b'lolab Laboratoire d'analyses environnementales et alimentaires

dsposan 50, allée Sant-Exupéry - Inovallée - 38330 Montbonnot-Saint-Martin - Tél 04 76 90 43 48 » fax 04 76 90 34 14
‘ contact@asposan.fr » www.asposan fr « siret 802 775 361 00016

. Accréditation COFRAC - section ESSAIS - accréditation n® 1-5822 - portée disponible sur WWW COFRAC.FR
Préservons la santé humamne

RAPPORT D'ANALYSES N° 19-30396-004 -vo MAIRIE DE CROLLES

La reproduclion de ce rapporl n'esl aularisée gue sous sa forme intégrale a l'attention de Mr VINCENT Arnaud
Place de la Mairie

38920 CROLLES

Code client : 292

TYPE D'ANALYSE : B HAP18

Client : MAIRIE DE CROLLES Prélévement effectué le : 25/07/2019 a 08:00
Vos Réf / Commande : /EN190023 Par : Julien Trignat
Commune : Crolles
Lieu de prélévement : Hagger En présence de :
Point de prélévement : Milieu naturel
Origine de I'eau : Observations In Situ :
Mode de traitement :
Nature de I'échantillon : Boues Importance des plules dans les 10 Jours précédents : Néant
Date / heure de mise en analyse de I'échantillon : 25/07/2019 11:22 Echantillion réceptionné le : 25/07/2019 11:02
Température a réception {°C) : 6.2
Le prélevement a eté réalisé sous accréditation COFRAC selon la norme Sans méthode
:_g Paramétre Résultat Unité Date d'analyse Méthode u“::;i:c:on \;ill':l;r:
(51
O |Prétraitement de I'échantillon Fait 29/07/2019 NF EN ISO 11464
Eléments relirés Non 29/07/2018
Prise d'essai brute 98,6 q 28/07/2019
Quartage Non 28/07/2019
Refus tamis a 2mm 33,8 g 29/07/2019
O |Matiéres séches & 105°C 82,5 % 25/07/2019 NF EN 12880
Minéralisalion a I'eau régale (ST) Fait = 07/08/2019 NF EN ISO 11466
Arsenic (As) (ST) 2 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Cadmium (Cd} (ST) <0.51 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Chrome (Cr) (ST) 6.1 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Cuivre (Cu) (ST) 10 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Fer (Fe) (ST) 3460 mg/kg de MS 07/08/2019 iICP
Mercure (Hg) (ST) <0.10 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Nickel (Ni) (ST) 51 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Plomb (Pb) (ST) <10 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Lithium (Li) (ST) 31 mg/kg de MS 07/08/2019 Icp
Sélénium (Se) (ST) <5.1 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Zinc (Zn} (ST) 86 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Famille des HAP
Naphtalene <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Acénaphtyléne <0,01 ma/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Méthyl-2 naphtaléne <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Acénaphténe <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Fluoréne <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Phénanthréne <0,01 mgikg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Anthracene <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Fluoranthéne <0,01 mg/kg de MS 30/07/2019 XP X33-012 0,0t
Pyréne <0,01 ma/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Méthyl-2 fluoranthéne <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Benzo (a) anthracéne <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Chryseéne ng/mi <5 ng/mi 01/08/2019 XP X33-012 5
Chryséne <Q,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Note d'informati sur les résull : Les résultats ne se rapportent qu'a I'echantilion soumis a Fanalyse (o'ru‘
Abréviations ullisées UFC Unité formant colore, NPP Nombra le Plus Probable ST Analysa réalisée par un sous-fraitant. MS matiéres séches AGCREDITATION N° 1-5822
Lo valeurs doe s, ot i de s s xpiies aane i s aramies - i S guanlée R e or RAC A
Seules certaimes i bes dans ce sont par Iaccréditation. Elles sont s6s par Is symbole O, Seules les déclarations

de conformité portant sur des analyses réalisées dans lour totalilé sous accrédilabion sonl couvertes par faccréditation
11 a pas été tanu compte explictament de lncertitude associée au résultat

Toutes données complémentaires concemant los résultats peuvant dtre communiquées & la suite d'une demande Gcnite ES5S5AI1S
~ Nombre estmé (Cas particulier de 1 a 2 colonies interpréter le résullat comme "Les micro-organismes senl présenls dans I volume étudié"
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RAPPORT D'ANALYSES N° 19-30396-004 -vo

La reproduction de ce rapport n'es! autorisée que sous sa forme intégrale.

Code client : 292

| Accréditation COFRAC - section ESSAIS - accréditation n® 1-5822 - portée disponible sur WWW COFRAC.FR

E Parameétre Résullat Unité Date d'analyse Méthode sel_“_‘ de, Valeurs
"8 quanlification guides

Benzo (b) fluoranthéne <0,01 mg/kg de MS 30/07/2019 XP X33-012 0,01

Benzo (k) fluoranthéne <0,01 mg/kg de MS 30/07/2013 XP X33-012 0,01

Benzo (a) pyréne <0,01 mg/kg de MS 30/07/2019 XP X33-012 0,01

Dibenzo (ah) anthracéne <0,01 ma/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01

Benzo (ghi) perylene <0,01 mg/kg de MS 30/07/2019 XP X33-012 0,01

Indéno (123cd) pyréne <0,01 mg/kg de MS 30/07/2019 XP X33-012 0,01

Les paramatres idenbfiés par * dépassent les valeurs guides fixées

Florence Cartier-Millon

-

Directrice des laboratoires e !
) - . et =
Signataire habilité - (\cu
Copie envoyée a -MAIRIE DE CROLLES- SERVICE TECHNIQUE 38920 CROLLES
-MAIRIE DE CROLLES- Mme MARITANO 38920 CROLLES
Note d'informations sur les résultats : Les résultats ne se rapporient qu'a 'échantillon soumis & l'analyse. ‘ofl’ﬂ‘

Abréwviations utilsées UFC  Unité formant colonie.  NPP  Nombre la Plus Probable, ST Analyse réalisée par un sous-lrallant. MS matiéres séches

NA Pour un & un total de cetle mention signifie qu'aucune malécule n'a 8t8 quantfiée

Les valeurs des limites et rafé de qualité sant ses dans l'unité du

Seules cerfanes i ées dans ce sonl couvertes par lacoréditation. Effes sont identifises par fe symbole O Seules los dsdlaralions
de conformits portant sur des analyses réalisées dans leur lotalta sous accré sonl les par accr

I ma pas é1é tenu comple explicitement de [incertitude associée au résultat.
Toutes données complémentaires concernant les résultats peuvent élrs communiquées 3 la suile d'une demande écnite
~ Nombre estmé (Cas partioulier de 1 & 2 colonies Interpréter le résultat comme “Les micro-organismes sont présents dans e volume étudié”

ACCREDITATION N* 1-5822
PORTEE DISPONIBLE
SUR WWW.COFRAC.FR

ESSAILS

Page 2 sur2
Date d'édition 06/08/19 13 03
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RAPPORT D'ANALYSES N° 19-30396-003-vo

La reproduclion de ce rapport n'esl autorisée que sous sa forme inlégrale

Code client : 292

TYPE D'ANALYSE : B HAP18

ABIOLAB-ASPOSAN

Laboratoire d'analyses environnementales et alimentaires
50 allée Saint-Exupéry « Inovallée » 38330 Montbonnot-Samt-Martin » Tél 04 76 90 43 48 » fax 04 76 90 34 14
contact@asposan.fr - www.asposan fr « siret 802 775 361 00016

Accréditation COFRAC - section ESSAIS - accréditation n® 1-5822 - portée disponible sur WWW COFRAC FR

MAIRIE DE CROLLES

a ['attention de Mr VINCENT Arnaud
Place de ta Mairie

38920 CROLLES

Commune : Crolles
Lieu de prélévement : Hagger

Origine de I'eau :
Mode de traitement :

Client : MAIRIE DE CROLLES
Vos Réf / Commande : /EN190023

Point de prélévement : Exutoir

Nature de I'échantillon : Boues
Date / heure de mise en analyse de I'échantillon : 25/07/2019 11:22

Par : Julien Trignat

En présence de :

Observations In Situ :

Température a réception (°C) : 6.2

Prélévement effectué le : 25/07/2019 a 07:50

|)mportance des plules dans les 10 jours précédents : Néant
Echantillon réceptionné le : 25/07/2019 11:02

Le prélévement a été réalisé sous accréditation COFRAC selon la norme

Sans méthode

é Paramétre Résultat Unité Date d'analyse Méthode qu::lLi'rilL‘:ED" \;ili?::
[&]
O [Prétraitement de I'échantillon Fait 29/07/2019 NF EN 1SO 11464
Eléments retirés Non 29/07/2019
Prise d'essai brute 110,3 g 29/07/2019
Quartage Non 28/07/2019
Refus tamis 2 2mm 8,0 g 29/07/2019
O |Matigres seches & 105°C 09 % 25/07/2019 NF EN 12880
Minéralisation a I'eau régale (ST) Fait - 07/08/2019 NF EN ISO 11466
Arsenic (As) (ST) <76 mg/kg de MS 07/08/2019 IcP
Cadmium (Cd) (ST) <19 mg/kg de MS 07/08/2018 ICP
Chrome (Cr) (ST) <38 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Cuivre (Cu) (ST) 120 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Fer (Fe) (ST) 16000 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Mercure (Hg) (ST) <4.0 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Mickel (Ni) (ST) <38 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Plomb (Pb) (ST) 63 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Lithoum (Li) {(ST) <19 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Sélénium (Se) (ST) <190 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Zinc (Zn) (ST) 870 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Famille des HAP
Naphtaléne <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Acénaphtyléne <0,01 ma/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Méthyl-2 naphtaléne <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Acénaphténe <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Fluoréne <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Phénanthréne 0,045 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Anthracene <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Fluoranthéne 0,024 mg/kg de MS 30/07/2019 XP X33-012 0,01
Pyréne 0,029 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Méthyl-2 fluoranthéne <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Benzo (a) anthracéne <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Chrysene ng/ml <5 ng/mi 01/08/2019 XP X33-012 5
Chryséne <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Note d'infor surlesr 1 Les résulfals ne se rapportent qu'a I'échantilion soumis & 'analyse ‘afrﬂ‘
NA_ ol an paramalrs coreaponcant . sl a2 maybcuie.ca manhon aalls cacume bl e 18 monnenr TR S BoRIEE DISoNIeer
;:Tn:lif:;::s"mm v p = :::iliemm sqmdans I'lin“ép‘:l:F ; Elles sont par le symbole O. Seules les déclarations SURMMNCOFRAC TR
e o 6 e compte explicnemnt 4o mcarins sssoate gt a1 o7 couveres par ' B

Toutes données complamentaires concernant les résultals pauvent dire communiquées 4 la suite d'une demande écnts
- Nombre estime (Cas partcubier de 14 2 colonies Intorpréler |a résuliat comme “Les micro-arganismes sant présents dans le volume étudié”
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Préservons la santé humaine

RAPPORT D'ANALYSES N° 19-30396-003 -vo

La reproduction de ce rappori n'esl aulorisée que sous sa forme inlégrale

Code client : 282

N ;
fud Parametre Résultat Unite Dale d'analyse Méthode SE‘_“I de, Valeurs
‘G quanlification guides
o
Benzo (b) fluoranthéne <0,01 mg/kg de MS 30/07/2019 XP X33-012 0,01
Benzo (k) fluoranthéne <0,01 mg/kg de MS 30/07/2019 XP X33-012 0,01
Benzo (a) pyréne <0,01 mg/kg de MS 30/07/2019 XP X33-012 0.01
Dibenzo (ah) anthracéne <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Benzo (ghi) pérylene <0,01 mg/kg de MS 30/07/2019 XP X33-012 0,01
Indéno (123cd) pyréne <0,01 mg/kg de MS 30/07/2019 XP X33-012 0,01
Les paramétres identifiés par * dépassent les valeurs guides fixées
Florence Cartier-Millon u
Directrice des laboratoires g !]_Etg‘,"/
Signataire habilité _f-’«_gw"-f" :
Copie envoyée a -MAIRIE DE CROLLES- SERVICE TECHNIQUE 38920 CROLLES
-MAIRIE DE CROLLES- Mme MARITANO 38920 CROLLES
Note d'informations sur les résul 1 Les résullats ne se rapp qu'a e ifon soumis & I'analyse (ofrqg
Abréviations ublisées UFC  Unité formant colonie. NPP Nombre lo Plus Probable, ST Analyse réahisée par un sous-Iratant. MS matiéres saches ACCREDITATION N* 1-5822
NA Pour un é 4 un total de molé cette mention signifie qu'aucune molécule n'a 6té quaniifibe PORTEE DISPONIBLE
Les valeurs des limites ol rafé de qualilé sont ses dans lunilé du é SUR WAWW.COFRAG.FR
Seules certamnes pportées dans ce sont couvertes par laccréditation. Elles sont identifiées par le symbole O. Seules les déclaralions
de canformilé pariant sur des analyses réalisées dans lsur tolalté sous accré sonl couvertes par l'accrs
Il n'a pas é1é lenu compte sxplicitement de lincertitude associée au résultat ESSATS

Toutes données complémentaires concermant les résultals peuvenl lre communiquées 4 la surle d'une demande écnle
~ Nomibre estims (Cas particulier de 1 4 2 colonies interpréler la résultal comima "Les micro-organismes sont présents dans (s voluma atudhé”

Page 2 sur2
Date d’&dition 09/08/19 1843
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RAPPORT D'ANALYSES N° 49-30396-002.vo MAIRIE DE CROLLES

La reproduction de ce rapport n'esl aulorisée que sous sa forme nlégrale, & l'attention de Mr VINCENT Arnaud

Code client : 292

TYPE D'ANALYSE : B HAP18

Place de la Mairie
38920 CROLLES

Client : MAIRIE DE CROLLES Prélévement effectué le : 25/07/2019 a 07:40
Vos Réf/ Commande : /EN190023 Par : Julien Trignat
Commune : Crolles
Lieu de préléevement : Hagger En présence de :
Point de prélévement : Aval
Origine de I'eau : Observations In Situ :
Mode de traitement :
Nature de I'échantillon : Boues |Importance des pluies dans les 10 Jours précédents : Néant
Date ! heure de mise en analyse de I'échantillon : 25/07/2019 11:22 Echantillon réceptionné le : 25/07/2019 11:02
Température a réception (°C) : 6.2
Le prélevement a été réalisé sous accréditation COFRAC selon la norme Sans méthode
g Paramétre Résultat Unité Date d'analyse Méthode qu:::é'ci:lm \;zlizl::
o
O |Prétraitement de I'échantillon Fait 29/07/2019 NF EN ISO 11464
Eléments relirés Non 28/07/2019
Prise d'essai brute 107,2 q 29/07/2019
Quartage Non 28/07/2019
Refus tamis @ 2mm 6,0 [<] 28/07/2019
O |Matiéres séches a 105°C 03 % 25/07/2019 NF EN 12880
Minéralisation a I'eau régale (ST) Fait - 07/08/2019 NF EN ISO 11466
Arsenic (As) (ST) <150 mglkg de MS 07/08/2019 IcP
Cadmium (Cd) (ST) <39 mg/kg de MS D7/08/2019 ICP
Chrome {(Cr) (ST) <75 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Cuivre (Cu) (ST) 260 mglkg de MS ICP
Fer (Fe) (ST) 24300 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Mercure (Hg) (ST) <75 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Nickel (Ni) (S8T) <75 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Plomb (Pb) (ST) 180 mag/kg de MS ICP
Lithium (Li) (ST) <39 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Sélénium (Se) (ST) <390 mg/kg de MS 07/08/2019 IcP
Zinc (Zn) (ST) 1650 mg/kg de MS ICP
Famille des HAP
Naphtaléne <0,01 mg/kg de M8 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Acénaphtyléne <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Méthyl-2 naphtaléne <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Acénaphténe <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Fluoréne <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Phénanthréne 0,60 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Anthracéne 0,075 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Fluoranthéne 0,68 mg/kg de MS 30/07/2019 XP X33-012 0,01
Pyréne 0,54 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Méthyl-2 fluoranthéne <0,01 mg/kg de MS 01/08/2018 XP X33-012 0,01
Benzo (a) anthracene <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0.01
Chryséne ng/ml 12,364 ng/mi 01/08/2019 XP X33-012 5
Chryséne 0,093 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Note d'infor i surlesr I i les ne se rapp qu's I'échantilion soumis 3 Fanalyse ‘o'l‘“‘
N Paur s pavamaln caespondam & un ot 42 molEciee, sene reion s uatcims ot s 48 quaner | oo e G RTE EDieRONIBI] .
Les valeurs de imiles et 1éfé de qualité sont dans Funité du paramé SUR WWW.COFRAC. FR
o Gontorrl o e ey riahcbon dans tur rals sovs amssedaren sontsovaret par Paesrresane T O Swlesleadéiarons
Il n'a pas 418 tenu compte explicitement de lincerttude associée au rasulfal ESSATS

Toules données complémentalras concemant les résultals peuvenl dtre communiquées 3 la suite d'une demands écrile
~ Nombre estmé (Cas particulier de 1 2 colanies interpréter le résultat comme "Les micro-organismes sort présents dans le volume &ludia”
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Présarvons la santé humaine

RAPPORT D'ANALYSES N° 19-30396-002.vo

La reproduclion de ce rappori n'est autorisée que sous sa forme inlégrale

Code client : 292

Accréditation COFRAC - section ESSAIS - accréditation n°® 1-56822 - portée disponible sur WWW COFRAC.FR

(s
o Parameétre Résultat Unité Date d'analyse Méthode —eulds bl
S quantification guides
o

Benzo (b) flucranthéne <0,01 mg/kg de MS 30/07/2019 XP X33-012 0.01

Benzo (k) fluoranthene <0,01 mg/kg de MS 30/07/2019 XP X33-012 0,01

Benzo (a) pyréne <0,01 mg/kg de MS 30/07/2019 XP X33-012 0,01

Dibenzo (ah) anthracéne <0,01 mg/kg de M§ 01/08/2019 XP X33-012 0,01

Benzo (ghi) péryléne <0,01 mg/kg de MS 30/07/2019 XP X33-012 0,01

Indéno (123cd) pyréne <0,01 mg/kg de MS 30/07/2018 XP X33-012 0,0t
Les paramétras dentifiés par * dépassant les valeurs guides fixées

Florence Cartier-Millon i
Direclrice des laboratoires . ﬂd@f
Signataire habilité ~F
Copie envoyée & -MAIRIE DE CROLLES- SERVICE TECHNIQUE 38920 CROLLES
-MAIRIE DE CROLLES- Mme MARITANO 38920 CROLLES

Note d'informations sur les résul < Les résulfats ne se rapp qu'a I'échantilion soumis a l'analyse (ofrﬂ(
Abréviations utilsées UFC Unité formani colorie. NPP Nombre le Plus Probable, ST Analyse réalisée par un sous-traitant. MS mabéres séches ACCREDITATION N* 1-5822
NA Pourun é & un total de molé celte mention signifia qu'aucune molécule n'a été quantifise PORTEE DISPONIBLE
Les valeurs des limites el réfé de qualits sant de5 dane [unilé du paramé SUR VWWV.COFRAC. FR
Seules cerlaines des dans ce sont par [acoré Elles sont ses par lo symbols O, Seules les déclarations
de conformilé portant sur des analyses réalisées dans leur totalits sous accréditation sont couvertes par laccréditation
Il n'a pas 8té tenu compta explicitement de lincertilude associée au résultat ESSAIS

Toules données complémentares cancernanl les rasullale pauvent étre communiquées 3 12 suils d'une demande acnte,
~ Nombyre estimé {Cas parliculier de 13 2 colonies Inlerpréter le résultat comme "Les micro-organismes sonl présenis dans le volume étudié”
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Laboratoire d'analyses environnementales et alimentaires

MAIRIE DE CROLLES
a l'attention de Mr VINCENT Arnaud

Place de la Mairie
38920 CROLLES

Code client : 292

TYPE D'ANALYSE : B HAP18

60 allée Saint-Exupeéry + inovallée « 38330 Montbonnot-Saint-Martin « Tél. 04 76 90 43 48 » fax 04 76 90 34 14

Accréditation COFRAC - section ESSAIS - accréditation n® 1-5822 - portée disponible sur WWW COFRAC.FR

Client : MAIRIE DE CROLLES Prélévement effectué le : 25/07/2019 a 07:30
Vos Réf / Commande : /EN190023 Par : Julien Trignat
Commune : Crolles
Lieu de prélévement : Hagger En présence de :
Point de prélévement : Fossé 1
Origine de l'eau : Observations In Situ :
Mode de traitement :
Nature de I'échantillon : Boues |importance des plules dans les 10 jours précédents : Néant
Date / heure de mise en analyse de I'échantillon : 25/07/2019 11:22 Echantillon réceptionné le : 25/07/2019 11:02
Température a réception (°C) : 6.2
Le prélévement a é&té réalisé sous accréditation COFRAC selon la norme Sans méthade
E Parametre Résultat Unité Dale d'analyse Méthode Se'_"‘ de_ Valeurs
8 guantification guides
O |Prétraitement de I'échantillon Fait 29/07/2019 NF EN ISO 11464
Eléments retirés Non 29/07/2019
Prise d'essai brute 97,5 q 29/07/2019
Quartage Non 29/07/2019
Refus tamis a 2mm 22,9 g 29/07/2019
O |Matiéres séches a 105°C 40,7 % 25/07/2019 NF EN 12880
Minéralisation a I'eau régale (ST) Fait E 07/08/2019 NF EN ISO 11466
Arsenic (As) (ST) 52 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Cadmium (Cd) (ST) <0.52 mg/kg de MS 07/08/2019 icp
Chrome (Cr) (ST) 20 ma/kg de MS 07/08/2019 ICP
Cuivre (Cu) (ST) 79 ma/kg de MS 07/08/2019 ICP
Fer (Fe) (ST) 9300 ma/kg de MS 07/08/2019 ICP
Mercure (Hg) (ST) <0.10 ma/kg de MS 07/08/2019 ICP
Nickel (Ni) (ST) 13 mg/kg de MS 07/08/2018 ICP
Plomb (Pb) (ST) 37 mg/kg de MS 07/08/2018 ICP
Lithium (Li) (ST) 7.2 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Sélénium (Se) (ST) <56.2 mg/kg de MS 07/08/2019 IcP
Zinc (Zn) (ST) 360 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Famille des HAP
Naphtaléne <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Acénaphlyléne <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Méthyl-2 naphtaléne <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Acénaphténe <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Fluoréne <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Phénanthréne 0,070 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Anlhraceéne <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0.01
Fluoranthéne 0,11 mg/kg de MS 30/07/2019 XP X33-012 0,01
Pyréne 0,13 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Méthyl-2 fluoranthéne <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Benzo (a) anthracéne <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Chryséne ng/mil <5 ng/mi 01/08/2019 XP X33-012 5
Chryséne <Q,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Note d'infor sur les résul + Les résulfats ne se rapportent qu'a l'échanlilion soumis a I'analyse corrac

Abrévialions ublisées UFC  Unié formant cofonie. NPP Nombre le Plus Probable. ST Analyse réalisée par un sous-trailant. MS matiéres séches
NA Pour un 5 4 un total de cette mention signifie qu'aucune molécule n'a ét quantifige
Les valeurs des himiles et rafé da qualité sont dans l'unité du p: e
Seules cerlanes dans ce sont par Elles sont
de canformuité partani sur des analyses réalisées dans leur lotalité sous accra sont rtes par I’
Il s pas 24 taniu compls axpboibemeont de lincartfisda ahsotioe su résultat.

s Sennées In led reaadtate pedvent dlite commpugisdes & e suits diute dermands ecnte,
~ Nombre estimé {Cas particuler de 12 2 colonies interpréter le résullat comme "Les micro-organismes sonl présents dans le volume étudig”

ifiges par le symbole O. Seules les déclarations

ACCREDITATION N° 1-5822
PORTEE DISPONIBLE
SUR WWW.COFRAC.FR

ESSAIS
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Code client : 292

Accréditation COFRAC - section ESSAIS - accréditation n® 1-5822 - portée disponible sur WWW COFRAC.FR

‘g Paramélre Résultat Unité Date d'analyse Méthode qu::t:l;:;:leinn \;ili?;rss
[&]

Benzo (b) fluoranthéne <0,01 mg/kg de MS 30/07/2019 XP X33-012 0,01

Benzo (k) fluoranthéne <0,01 mag/kg de MS 30/07/2019 XP X33-012 0,01

Benzo (a) pyréne <0,01 mglkg de MS 30/07/2019 XP X33-012 0,01

Dibenzo (ah) anthracéne <0,01 mgikg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01

Benzo (ghi) péryléne <0,01 mg/kg de MS 30/07/2019 XP X33-012 0,01

Indéno (123cd) pyréne <0,01 mg/kg de MS 30/07/2019 XP X33-012 0,01

Les paramétres identifiés par * dépassent les valeurs guides fixées

Florence Cartier-Millon

o . ST | g
Dlreckvnce dgs Iabo.r.atvowes e :‘"{qilj‘;r
Signataire habilite ~ dELIN

Copie envoyée a -MAIRIE DE CROLLES- SERVICE TECHNIQUE 38920 CROLLES
-MAIRIE DE CROLLES- Mme MARITANO 38920 CROLLES

Note d'infor i surlesr I Llesre ne se rapp qu's I'échantillon soumis a 'analyse

Abréviations uthsées UFC Unilé fomant colome  NPP Nombre le Plus Frobable, ST Analyse réalisée par un saus-lratant. MS maliéres saches
NA Pour un é & un total de mlé cetie mention sighifis qu'aucne molécule n'a é1¢ quantifiée

Les valeurs des limites el réfé de qualits sont ées dans lunié du

Seules certaines prestabons rapportées dans ce document sont fles par laccréditation. Elles sont identifiées par le symbole O, Seules les déclarations
de canformité portant sur des analyses réalisaes dans leur totalits sous accréditation sont couvarles par Faccréditalion

Il n'a pas 6té lenu compta explicitement de Fincertitude associée au résultal

Toutes données complémentaires cancemant les résutats peuvent tre communiquées A la suite dune demande Gcnte

~ Nombre esbmé (Cas particulier de 12 2 colonies interpréter le résullat comme "Les micro-organismes sont présents dans le volume §tudig”

cofrac
ACCREDITATION N*° 1-5822
PORTEE DISPONIBLE
SUR WWW.COFRAC FR
ESSAIS
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RAPPORT D'ANALYSES N° 19-30396-005-vo MAIRIE DE CROLLES

La reproduction de ce rapporl n'esl aulonsée gue sous sa forme nlégrale a l'attention de Mr VINCENT Amaud

Code client : 292

TYPE D'ANALYSE : B HAP18

Place de la Mairie
38920 CROLLES

Client : MAIRIE DE CROLLES

Commune : Crolles

Lieu de prélévement : Hagger
Point de prélévement : Amont
Origine de I'eau :

Mode de traitement :

Nature de I'échantllion : Boues

Vos Réf/ Commande : /EN190023

Date / heure de mise en analyse de I'échantillon : 25/07/2018 11:22

Par : Julien Trignat

En présence de :

Observations In Situ :

Température a réception (°C) : 6.2

Prélevement effectué le : 25/07/2019 a 08:10

Importance des plules dans les 10 jours précédents : Néant
Echantillon réceptionné le : 25/07/2019 11:02

Le prélevemnent a été réalisé sous accréditation COFRAC selon la norme Sans mélhode
é Paramétre Résultat Unité Date d'analyse Méthode qu:::li.‘cgzon \;Tizl::
o
O |Prétraitement de I'échanlillon Fait 29/07/2019 NF EN ISO 11464
Eléments retirés Non 29/07/2019
Prise d'essai brute 97,5 [:] 28/07/2019
Quartage Non 28/07/2019
Refus tamis 4 2mm 6,0 g 29/07/2019
O |Matiéres séches & 105°C 07 % 25/07/2019 NF EN 12880
Minéralisation a I'eau régale (ST) Fait - 07/08/2019 NF EN ISO 11466
Arsenic (As) (ST) 11 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Cadmium (Cd) (ST) <0.71 mgikg de MS 07/08/2019 ICP
Chrome (Cr) (ST) 37 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Cuivre {(Cu) (ST) 110 mgfkg de MS 07/08/2019 ICP
Fer (Fe) (ST) 14300 mgrkg de MS 07/08/2019 ICP
Mercure (Hg) (ST) 0,14 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Nickel (Ni) (ST) 26 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Plomb (Pb) (ST) 19 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Lithiumn (Li) (ST) 7.1 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Sélénium (Se) (ST) <71 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Zinc {Zn) (ST) 170 mg/kg de MS 07/08/2019 ICP
Famille des HAP
Naphtaléne <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Acénaphlyléne <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Méthyl-2 naphtaléne <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Acénaphténe <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Fluoréne <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Phénanthréne 0,069 mglkg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Anthracéne <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Fluoranthéne 0,13 mg/kg de MS 30/07/2019 XP X33-012 0,01
Pyréne 0,14 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Methyl-2 fluoranthene <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Benzo (a) anthracene <0,01 ma/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Chryséne ng/ml 12,174 ng/mi 01/08/2019 XP X33-012 5
Chryséne 0,035 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01
Note d'infor i sur les résul : Les résultats ne se rapportent qu'a 'échantilion soumis & I'analyse ‘of"n‘
Abréviations utilsées UFC  Units formanl colonie, NPF Nombre le Plus Probable, ST Analyse réalisée par un sous-trailant, MS maliéres séches, ACCREDITATION N° 1-5822
e o ST e e e PoR7EE DsPONBLE
Seules certames prestations rapportées dans ce dacument sont fas par l'accré Elles sont ées par le symbale O Seules les déclarations
de conformits portant sur des analyses réalisées dans leur tolalité sous accréditation sont couverles par l'acarédilation
Il n'a pas été tenu compte explictement de Incertitude associée au résultat ESSAIS

Toules données complémentaires concernant les résullate peuvent élre cammuniguses 3 la suite d'une demande &crite,
— Nombre estimé (Cas particulier de 1 a 2 colonies, interpréter le résultal comme *Les micro-organismes sont présents dans le volume $tudie”

Page 1 sur2
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§ Paramétre Résultat Unité Dale d'analyse Méthode Seuil de Valeurs
"S quanlification guides

Benzo (b) fluoranthéne 0,023 mg/kg de MS 30/07/2019 XP X33-012 0,01

Benzo (k) fluoranthene <0,01 mg/kg de MS 30/07/2019 XP X33-012 0,0t

Benzo (a) pyréne 0,029 mgtkg de MS 30/07/2019 XP X33-012 0,01

Dibenzo (ah) anthracéne <0,01 mg/kg de MS 01/08/2019 XP X33-012 0,01

Benzo (ghi) péryléne <0,01 mg/kg de MS 30/07/2018 XP X33-012 0,01

Indéno (123cd) pyréne <0,01 mg/kg de MS 30/07/2019 XP X33-012 0,01

Les paramalres 1dantifiés par * dépassent les valours guides fixées

Florence Cartier-Millon

Directrice des laboratoires
Signataire habilité

. ke

-
-

Copie envoyée a -MAIRIE DE CROLLES- SERVICE TECHNIQUE 38920 CROLLES
-MAIRIE DE CROLLES- Mme MARITANO 38920 CROLLES

Note d'informati sur les ré

tlesre ne se rapp qu'a l'éch, soumis a l'analyse

Abrévialions ublisées UFC Unié formant colome. NPF  Nombre le Plus Probable. ST Analyse réalisée par un gaut-irgstant. MS  mabidos thches

NA Pourun & un total de

catte mention signifie qu'aucune molécule n'a 8té quanlifide.
dans lunié du 6

Les valeurs des limiles el réfé de qualié sant

Seules certaines pportées dans ce d

sont parl ] Elles sont ées par le symbole O. Seules les déclaralions

de conformité portant sur des analyses réalisées dans leur totalilé sous accréditation sont couvertes par laceréditation

1i n'a pas été tenu compte explicilement de fincertitude associée au résultat

Toutes dornées complémentaires concernanl les résultats peuvent étre communiquées 4 la suile d'une demande écrite.

~ Nombre estimé (Cas particulier de 1 2 colonias inlerpréter le résultal comme "Las micro-organismes sont présents dans le volume étudié”

cofrac
ACCREDITATION N 1-5822
PORTEE DISPCNIBLE
SUR WWW.COFRAC FR
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De : Bienvenue <bienvenue@ville-crolles.fr>

Envoyé : dimanche 25 ao(t 2019 08:33

A : Bienvenue <bienvenue@ville-crolles.fr>

Objet : Courriel depuis ville-crolles (Courriel n°33-19-236-em.wo)

Message de la Ville de Crolles, www.ville-crolles.fr

Bonjour,

Emmanuel Wormser, habitant a Crolles, a pris contact depuis notre
site internet le 25/08/2019.

Nature de la demande
La demande a été formulée depuis la page : http://ville-
crolles.frivues/pages/la-mairie/contactez-la-mairie.php

Bonjour, En page 10 du numéro 94 du magazine d'information de la
ville de Crolles, il est signalé que “le maire de Crolles a sollicité des
analyses aupres du laboratoire Adiolab-Asposan basé a
Montbonnot afin d'étudier les boues environnantes et écarter tout
risque de pollution par les eaux de ruissellement”. Je vous remercie
de bien vouloir m'adresser en retour par mail copie des analyses et
conclusions émises dans I'étude commandée. (Afin d'éviter des
recherches sur la communicabilité de ces informations, je signale
simplement qu'elles sont bien siir communicables en application de
l'article L124-2 2° et L. 124-5 |l du Code de l'environnement). Bien
cordialement E.Wormser

Vous pouvez joindre cette personne :
- par courriel : emmanuel.wormser@gmail.com
- par teléphone : /

Nous vous souhaitons une agréable journée
Ville de Crolles

Service Communication

BP 11 - 38921 Crolles Cedex

Tel.: 04 76 08 04 54 - fax:04 76 08 88 61
www.ville-crolles.fr







